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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ООО «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЯ» 

143903, Московская область, г. о. Балашиха, г Балашиха, пр-т Ленина, д. 48, помещ. I, офис 2 
Аттестат аккредитации № РОСС RU.З2968. 04ИЦМ0.ИЛ03 от 04.12.2024 

Телефон: 89654250656, адрес эл. Почты: IL-CIK@yandex.ru 

 

 

Руководитель лаборатории 

ИЛ ООО «ЦИК» 

___________________ Ерзуков М.С. 
                                                                                                                                  

 

П Р О Т О К О Л   И С П Ы Т А Н И Й  

(исследований) 

№ 202412-443 от 18.12.2024 

 

1 Объект 
Материалы полимерные герметизирующие на 

полиуретановой основе: герметик 

2 Заявитель 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Русские технические аэрозоли», 

Место нахождения: 142455, Московская обл., 

Богородский г.о., г. Электроугли, ул. Заводская, д.4, 

стр.4 , ком. 222 

3 Изготовитель 

Общество с ограниченной ответственностью «Русские 

технические аэрозоли», 

Место нахождения: 142455, Московская обл., 

Богородский г.о., г. Электроугли, ул. Заводская, д.4, 

стр.4 , ком. 222 

Адрес места осуществления деятельности по 

изготовлению продукции: 142455, Россия, 

Московская обл., Богородский г.о., г. Электроугли, 

ул. Заводская, д.4, стр.4 

4 Основание для проведения исследований 

(анализа) 
Заявка № 202412-443 от 05.12.2024 

5 Дата запроса на получение материала для 

исследований (анализа) 
05.12.2024 

6 Дата получения материала для 

исследований (анализа) 
05.12.2024 

7 Дата проведения исследований (анализа) с 05.12.2024 по 18.12.2024 

8 Нормативные документы, 

регламентирующие объем исследований 

(анализа) и их оценку 

ТУ 20.30.22-001-01324561-2019 «Материалы 

полимерные герметизирующие. Технические 

условия» 

9 Результаты Таблица №1 
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Таблица №1 

Наименование 

показателя 

Норма Методы испытаний 

ГОСТ /пункт ТУ 

Соответствие  

1. Время образования 

поверхностной пленки, не 

более, мин 

60 П. 6.4. Соответствует 

2. Плотность жидкого 

герметика, г/см3 

1,05-1,60 ГОСТ 15139 и ISO 1183-

1 

Соответствует 

3. Сопротивление 

текучести, мм 

Не более 2 мм П. 6.2 Соответствует 

4. Начальная скорость 

отверждения, мм/сутки 

2,5-5,0 П. 6.5 Соответствует 

5. Твердость по Шор А, 

усл.ед., не менее 

28 ГОСТ 263 и ISO 868 Соответствует 

6. Относительное 

удлинение при разрыве, на 

лопатках, не менее, % 

550 ГОСТ ISO 37 п. 6.7 Соответствует 

7. Прочность при разрыве, 

на лопатках, не менее, 

Н/мм2 

1,5 ГОСТ ISO 37 п. 6.7 Соответствует 

8.Относительное 

удлинение при разрыве на 

образцах-швах, не менее, 

% 

100 По ISO 8339 Соответствует 

9. Прочность при разрыве 

на образцах-швах, не 

менее, Н/мм2 

0,2 ISO 8339 Соответствует 

 

 

 

Заключение: 
По результатам проведенных исследований (анализа): Материалы полимерные герметизирующие на 

гибридной основе: герметик, соответствует: ТУ 20.30.22-001-01324561-2019 «Материалы полимерные 

герметизирующие. Технические условия» 

 

 

 
Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям). 

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной 

лаборатории ООО «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЯ». 

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.                           










